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Instalaciones del edificio

Es un programa diseñado para el cálculo, dimensionamiento y comprobación de 
Instalaciones del edificio de los siguientes tipos:

     Aislamiento
  
     Incendio

     Salubridad

     Fontaneria
  
     Saneamiento

     Climatización

     Energía solar térmica

     Gas

     Pararrayos

     Iluminación

     Electricidad

     Telecomunicaciones

MÓDULO B CYPE Instalaciones

Software para Arquitectura, Ingenieria y Construcción
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TEMAI
INTRODUCCIÓN AL
ENTORNO CYPE 
INSTALACIONES
DEL EDIFICIO

43

TEMARIO DEL 
MÁSTER

TEMAII
AISLAMIENTO

MÓDULO B CYPE Instalaciones

UD 1. ENVOLVENTE DEL EDIFICIO

Conocimiento de las características de la envolvente de un edificio 
desde el punto de vista de su ubicación y geometría así como de 
sus elementos constructivos para la verificación de las limitaciones 
técnicas del CTE de Ahorro de Energía (HE-1) y Protección Frente 

al ruido (HR).

UD 2. INTRODUCCIÓN DE PARÁMENTROS DE AISLAMIENTO

Introducción de los datos generales de ubicación de la obra de 
trabajo.  Entrada de los elementos constructivos influyentes en el 
cálculo simplificado de la envolvente térmica tales como: forjados, 
cerramientos, divisiones, ventanas, puertas, etc. Definición de las 

distintas tipologías de recintos del edificio y sus características. 

UD 3. CÁLCULOS Y JUSTIFICACIONES DEL CUMPLIMIENTO 
DEL CTE

Realización de los cálculos comprobación e interpretación de da-
tos y extracción de las fichas justificativas del cumplimiento de las 
exigencias básicas del CTE de Ahorro de Energía (HE-1) y Protec-

ción Frente al ruido (HR).

UD 4.EXPORTACIÓN AL LÍDER

Conocer la posibilidad del programa de exportar los datos introdu-
cidos en CYPE al programa LIDER para la realización del cálculo 

general.

UD 1. POSIBILIDADES DE DISEÑO DE CYPE
INSTALACIONES

Conocer el campo de aplicación de Cype Instalaciones y ver como 
da solución a las distintas exigencias básicas especificadas por el 
CTE.

UD 2. DESCRIPCIÓN DE LOS DISTINTOS BLOQUES
DE CÁLCULO

Visión general de cada uno de los bloques de cálculo que dispone 
el programa (Aislamiento, Salubridad, Fontanería, Saneamiento, 
Energía Solar Térmica, Climatización, Gas, Contra Incendios, 
Pararrayos, Iluminación, Electricidad y ICT).

UD 3. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO A DESARROLLAR

Introducción del bloque de viviendas a desarrollar durante el 
curso. Introducción y gestión de plantillas gráficas.
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TEMAIII
CONTRA
INCENDIOS

TEMAIV
FONTANERÍA
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TEMARIO DEL 
MÁSTER

UD 1. CONDICIONES DE SUMINISTRO

Conocimiento de los parámetros de suministro y elementos de la instala-
ción de enlace.

UD 2. INTRODUCCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LA INSTALACIÓN 
DE FONTANERÍA

Introducción de datos y parámetros de la red de distribución colectiva de 
fontanería. Entrada de los distintos puntos de consumo individuales y dis-

tribución de tuberías interiores.

UD 3. CÁLCULOS Y JUSTIFICACIONES DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE

Introducción del bloque de viviendas a desarrollar durante el curso. Intro-
ducción y gestión de plantillas gráficas.

UD 1. CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO

Definición de los sectores de incendios del edificio de trabajo. Ca-
racterísticas de resistencia al fuego de los elementos del edificio: 
divisiones, puertas, techos, suelos, etc. Determinación de los reco-
rridos de evacuación y exigencias.

UD 2. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Definición e introducción de los elementos manuales y automáticos 
de protección contra incendios tales como extintores, BIE’s, detecto-
res de humos, iluminación de emergencia, etc.

UD 3. CÁLCULOS Y JUSTIFICACIONES DEL CUMPLIMIENTO 
DEL CTE

Realización de los cálculos hidráulicos de la red de agua de incen-
dios del edificio. Comprobación del cumplimiento de las distintas 
exigencias básicas del CTE de Seguridad en caso de Incendio (SI). 
Extracción de las fichas justificativas del cumplimiento de las exigen-
cias básicas del CTE. Conocimiento sobre la extracción de documen-
tación gráfica aportada por el programa.
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TEMAV
SANEAMIENTO

TEMARIO DEL 
MÁSTER

TEMAVI
ENERGÍA SOLAR
TÉRMICA Y 
SUMINISTRO 
DE AGUA

UD 1. INTRODUCCIÓN DE PARÁMETROS DE CÁLCULO Y DISEÑO 
DE LA RED DE SANEAMIENTO

Introducción de datos y parámetros de la red de saneamiento de 
cada uno de los recintos húmedos. Conexionado de las redes indivi-
duales de saneamiento a la red colectiva. 

UD 2. CÁLCULOS Y JUSTIFICACIONES

Realización de los cálculos de la red de saneamiento, comproba-
ción, e interpretación de datos y extracción de justificaciones de 
cálculo y resultados. Conocimiento sobre la extracción de docu-
mentación gráfica aportada por el programa.

UD 1. SISTEMAS DE ACUMULACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

Visión de las distintas tipologías de sistemas de acumulación solar que in-
troduce el programa, tales como acumulación individual, interacumulador 

colectivo y acumulador colectivo.

UD 2. INTRODUCCIÓN DE PARÁMETROS DE CÁLCULO DEL SISTEMA 
SOLAR TÉRMICO

Realización de las distribuciones de conductos, placas y acumuladores ne-
cesarios para la realización de una instalación solar térmica de agua calien-
te sanitaria para cada una de las tipologías que permite el programa (acu-

mulación individual, interacumulador colectivo y acumulador colectivo).

UD 3. CÁLCULOS Y JUSTIFICACIONES
 

Realización de los cálculos de los distintos sistemas de acumulación, com-
probación e interpretación de datos y extracción de justificaciones de cál-
culo y resultados. Conocimiento sobre la extracción de documentación 

gráfica aportada por el programa.
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TEMAVII
CLIMATIZACIÓN
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TEMARIO DEL 
MÁSTER

TEMAVIII
GAS

UD 1. CONDICIONES DE SUMINISTRO

Conocimiento de los parámetros de suministro y elementos de la instala-
ción de suministro de gas.

UD 2. INTRODUCCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LA INSTALACIÓN 
DE GAS

Introducción de datos y parámetros de la red de distribución colectiva de 
gas. Entrada de los distintos puntos de consumo individuales y distribu-

ción de tuberías de las instalaciones receptoras.

UD 3. CÁLCULOS Y JUSTIFICACIONES
 

Realización de los cálculos de tuberías de la red de gas del edificio, com-
probación e interpretación de datos. Conocimiento sobre la extracción de 

documentación gráfica aportada por el programa.

UD 1. CARGAS TÉRMICAS

Definición de las características y usos de los distintos recintos del 
edificio. Obtención de las necesidades térmicas de los recintos a 
través del cálculo de cargas térmicas. 

UD 2. SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN

Visión de las distintas tipologías de sistemas de climatización 
que introduce el programa, unidades centralizadas, unidades no 
autónomas, sistemas de expansión directa, sistemas de calefacción 
por radiadores y suelo radiante y unidades de tratamiento de aire 
(UTA).

UD 3. INTRODUCCIÓN DE PARÁMETROS DE CÁLCULO DE 
CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

Diseño y distribuciones de conductos, tuberías, elementos auxi-
liares, unidades de calor, unidades de climatización, entre otras, 
necesarias para la realización de los distintos  tipos de sistemas 
(unidades centralizadas, unidades no autónomas, sistemas de 
expansión directa, sistemas de calefacción por radiadores y suelo 
radiante y unidades de tratamiento de aire).

UD 4. CÁLCULOS Y JUSTIFICACIONES

Realización de los cálculos de los distintos sistemas de climati-
zación, comprobación e interpretación de datos y extracción de 
justificaciones de cálculo y resultados. Extracción de las fichas jus-
tificativas de cumplimiento del CTE HE-2, del Rendimiento de las 
instalaciones térmicas en los edificios (RITE). Conocimiento sobre 
la extracción de documentación gráfica aportada por el programa.

UD 5. EXPORTACIÓN AL CALENER

Conocer la posibilidad del programa de exportar los datos introdu-
cidos en CYPE al programa CALENER-VIP para la obtención de la 
clasificación energética de los edificios.
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TEMA IX
PARARRAYOS
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TEMARIO DEL 
MÁSTER

TEMA X
ELECTRICIDAD

UD 1. CONDICIONES DE SUMINISTRO

Conocimiento de los parámetros de suministro y elementos de la 
instalación eléctrica de baja tensión.

UD 2. INTRODUCCIÓN A LOS PARÁMETROS DE LA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Distribución e introducción de la línea general de alimentación y las 
derivaciones individuales de la distribución eléctrica del edificio. In-
troducción de datos y parámetros de los distintos receptores indivi-

duales de los distintos recintos del edificio de trabajo.

UD 3. CÁLCULOS Y JUSTIFICACIONES

Realización de los cálculos de las líneas eléctricas y obtención del 
esquema unifilar. Obtención de justificaciones de cálculo. Conoci-
miento sobre la extracción de documentación grá fica aportada por 

el programa.

UD 1. CONDICIONES DEL EDIFICIO

Conocimiento de los parámetros geométricos del edificio y su afectación a 
la necesidad de instalación de pararrayos.

UD 2. INTRODUCCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LA INSTALACIÓN 
DE PARARRAYOS

Introducción de datos y parámetros del sistema de protección contra el 
rayo. 

UD 3. CÁLCULOS Y JUSTIFICACIONES
 
Realización de los cálculos del sistema de protección contra el rayo. Com-
probación del cumplimiento de las distintas exigencias básicas del CTE de 
Seguridad frente al riesgo por la acción del rayo (SU-8). Extracción de las 
fichas justificativas del cumplimiento de las exigencias básicas del CTE. 
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TEMA  XI
ILUMINACIÓN
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TEMARIO DEL 
MÁSTER

TEMA XII
TELECOMUNICA-
CIONES ICT

UD 1. CONDICIONES DE LOS RECINTOS

Definición de las distintas necesidades de iluminación de los recintos del 
edificio basado en las exigencias básicas establecidas por el CTE.

UD 2. INTRODUCCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LA INSTALACIÓN 
DE ILUMINACIÓN

Introducción de la distribución y características de los elementos del 
sistema de iluminación de los distintos recintos del edificio de trabajo.

UD 3. CÁLCULOS Y JUSTIFICACIONES

Realización de los cálculos de iluminación de los distintos recintos. 
Comprobación del cumplimiento de las distintas exigencias básicas del 
CTE de Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
SU-4 y la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación HE-3 y 
extracción de las fichas justificativas. Conocimiento sobre la extracción de 
documentación gráfica aportada por el programa. 

UD 1. INTRODUCCIÓN DE PARÁMETROS DE LA INSTALACIÓN
DE ICT

Conocimiento de los parámetros de suministro y elementos de la 
instalación eléctrica de baja tensión.

UD 2. CÁLCULOS Y JUSTIFICACIONES

Realización de los cálculos del sistema de ICT, sus canalizaciones y 
registros. Obtención de los esquemas de las instalaciones de telefo-
nía, radiodifusión sonora y televisión.Conocimiento sobre la extrac-

ción de documentación gráfica aportada por el programa.




